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Profil Mast 51-53
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70191 StuttgartD-84489 Burghausen
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OMV Kraftwerk Haiming GmbH

DIN  VDE-Bestimmung 

Seitliche Überhöhung 

Leiterseil 

Luftkabel 

Ketten 

Erdseil 

Gestänge

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

m rechts links oder aufgenommen 

EIS WIND °CTEMP.:

Datum der Profilaufnahme : 

EN 50341-3-4/01.11 2 1 80

DA-4-EE

110-kV: 2x3x1 565-AL1/72-ST1A            MZS 46,0 N/mm²

380-kV: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A            MZS 46,0 N/mm²

2x 264-AL3/29-A20SA                             MZS 62,0 N/mm²

380-kV: DA=7.00m, VH=4.65m;     110-kV: DA=2.80m, DH=2.30m
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(dargestellt: mitgeführte 110-kV-Leitung)
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