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O58, Mast 31

UW Tann

minimaler Arbeitsbereich:

Abmessungen 7,0 m x 2,5 m (lichte Weite des Muffenverbaus)
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Verlegetiefe: Unterkante

Kabel/Muffen = 1,70m

Maßstab 

Anordnung Muffen in Muffengraben

Grabenprofil K Anordnung Kabel in Muffengrube

110-kV-Kabelleitung

Anschluss Tann

Ltg.-Nr. LH-08-O58/1 und O58/2

UW Tann - Ltg. O58

1:40

Anlage 4.10


